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1. Εισαγωγή  

Το σύστημα Μέσης Τάσης του ΟΑΚΑ αποτελείται από 3 κεντρικούς υποσταθμούς Κ1,Κ2 
και Κ3 που αντιστοιχούν σε 3 διαφορετικές παροχές Μέσης Τάσης της ΔΕΗ. 

Στους υποσταθμούς αυτούς υπάρχουν (σχετικό διάγραμμα επισυνάπτεται με την παρούσα) οι 
αναχωρήσεις 9 βρόχων μέσης τάσης οι οποίες τροφοδοτούν 22 υποσταθμούς στους οποίους 
γίνετε υποβιβασμός της τάσης 20/0,4KV μέσω μετασχηματιστών ξηρού τύπου. 

Ο καθένας από τους προαναφερόμενους βρόχους Μέσης Τάσης είναι ανοιχτού τύπου και 
τροφοδοτείται από 2 από τους κεντρικούς υποσταθμούς. 

Ένα σύστημα SCADA ελέγχει και επιτηρεί το σύστημα Μέσης Τάσης διασυνδέοντας με 
δίκτυο οπτικής ίνας τους ηλεκτρονόμους αφίξεως των υποσταθμών. 

2. Συνοπτική περιγραφή των υποσταθμών  

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται μια συνοπτική περιγραφή των Υ/Σ και του εξοπλισμού που 
υπάρχει σε αυτούς. Τo σύνολο του εξοπλισμού που αφορά την Μ.Τ., την ΧΤ και όλα τα 
υποστηρικτικά συστήματα όπως UPS, ΗΖ, πυρανίχνευση-κατάσβεση, βοηθητική τάση DC 
κλπ αποτελούν αντικείμενο των εργασιών συντήρησης της παρούσας διακήρυξης, όπως 
προκύπτει από την “Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων» (παράρτημα Β) 

 

 

Επισήμανση: Στόχος της τεχνικής περιγραφής είναι να δώσει μια όσο το δυνατό 

καλύτερη εικόνα των εγκαταστάσεων των Υποσταθμών που πρόκειται να συντηρηθούν 
από τον ανάδοχο του διαγωνισμού αυτού. Όμως η απόλυτα ακριβής κατάσταση πρέπει 
να διαπιστωθεί από τους ενδιαφερομένους με την επίσκεψή τους στους χώρους. Οπότε 
μικρές αποκλίσεις της τεχνικής περιγραφής από την πραγματική κατάσταση δεν 
αποτελούν σε καμία περίπτωση αιτία για την μη υλοποίηση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου όπως αυτές περιγράφονται στην Διακήρυξη του διαγωνισμού και στο 
Παράρτημα Α.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Υ/Σ K1 ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 
ΠΡΟΣ C17.1-4 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 1 REF543 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.06.25 630A 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΕΗ D1/TM 1.1 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.12.25 1250A 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 1 REF543 
ARC PROTECTION 1 REA101 

ΠΡΟΣ C1.3 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.06.25 630A 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 1 REF543 

ΠΡΟΣ C2-2 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.06.25 630A 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 1 REF543 

ΤΟΜΗ ΖΥΓΩΝ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.06.25 1250A 

ΑΝΥΨΩΣΗ ΖΥΓΩΝ 
   

ΠΡΟΣ Υ/Σ C1.4 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.06.25 630A 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 1 REF543 

ΠΡΟΣ Υ/Σ C17.1-2 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.06.25 630A 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 1 REF543 

ΠΡΟΣ Υ/Σ C17.1-5 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.06.25 630A 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 1 REF543 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΕΗ D1/TM 2.1 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.06.25 
1250A 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 1 REF543 
ARC PROTECTION 1 REA101 

ΠΡΟΣ Υ/Σ C19.3 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.06.25 630A 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 1 REF543 

SCADA STAR COUPLER 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

MULTI-MODE TO SINGLE-MODE FIBER 
OPTIC CONVERTER 

6 
 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ MEAN WELL SD-150D-
24 

1 24V/6,3A 

STAR COUPLER  3 RER 111C 

ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2  
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ  4  

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

1 MINERVA SYSTEM 1700 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ  18 ΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΟΠΤΙΚΟΣ, ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 10 12V/3,3A 
ΦΙΑΛΕΣ CO2 18  
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ  2  MENVIER CSA MOD 3466 
STOP GAS 1  

 



ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΥ   
ΦΩΤΑ EXIT 4  
ΦΩΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  
ΜΕ 2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ  
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Υ/Σ K2 ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 
ΠΡΟΣ C1-6 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 1 REF543 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.06.25 

630A 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΕΗ D2/TM2.1 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.06.25 1250A 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 1 REF543 
ARC PROTECTION 1 REA101 

ΠΡΟΣ C17.1-6 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.06.25 
630A 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 1 REF543 

ΠΡΟΣ C19.1 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.06.25 
630A 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 1 REF543 

ΠΡΟΣ Υ/Σ C6-2 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.06.25 
630A 

   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 1 REF543 

ΤΟΜΗ ΖΥΓΩΝ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.06.25 1250A 

ΑΝΥΨΩΣΗ ΖΥΓΩΝ 
   

ΠΡΟΣ Υ/Σ C6-1 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.06.25 
630A 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 1 REF543 

ΠΡΟΣ Υ/Σ C2-1 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.06.25 
630A 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 1 REF543 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΕΗ D2/TM 2.1 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.06.25 
1250A 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 1 REF543 
ARC PROTECTION 1 REA101 

ΠΡΟΣ Υ/Σ C1-1 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.06.25 
630A 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 1 REF543 

SCADA STAR COUPLER 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

MULTI-MODE TO SINGLE-MODE FIBER 
OPTIC CONVERTER 

7 
 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ MEAN WELL SD-150D-24 2 24V/6,3A 

ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2 0,26Kw 
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ  3  

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

1 MINERVA SYSTEM 1700 



ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ  18 ΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΟΠΤΙΚΟΣ, 
ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 10  
ΦΙΑΛΕΣ CO2 18  
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ  3  
STOP GAS 1  

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΥ   
ΦΩΤΑ EXIT 4  
ΦΩΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  
ΜΕ 2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ  

1 
 

 

  



Υ/Σ K3 ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 
ΠΡΟΣ C17.2-1 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 1 REF543 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.06.25 

630A 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΕΗ D3/TM 1.1 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.06.25 1250A 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 1 REF543 
ARC PROTECTION 1 REA101 

ΠΡΟΣ C17.1-5 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.06.25 
630A 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 1 REF543 

ΤΟΜΗ ΖΥΓΩΝ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.06.25 1250A 

ΑΝΥΨΩΣΗ ΖΥΓΩΝ 
   

ΠΡΟΣ Υ/Σ C19.1 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.06.25 
630A 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 1 REF543 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΕΗ D3/TM 2.1 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.06.25 
1250A 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 1 REF543 
ARC PROTECTION 1 REA101 

ΠΡΟΣ Υ/Σ C17.1-9 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  1 Circuit breaker ABB HD4 / W 24.06.25 
630A 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 1 REF543 

SCADA STAR COUPLER 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

MULTI-MODE TO SINGLE-MODE FIBER 
OPTIC CONVERTER 

4 
 

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ MEAN WELL SD-150D-
24 

1 24V/6,3A 

ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 2  
ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ    

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

1 MINERVA SYSTEM 1700 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ  18 ΙΟΝΙΣΜΟΥ, ΟΠΤΙΚΟΣ, 
ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 10 12V/3,3A 
ΦΙΑΛΕΣ CO2 18  
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ  2  MENVIER CSA MOD 3466 
STOP GAS 1  

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΥ   
ΦΩΤΑ EXIT 4  
ΦΩΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  
ΜΕ 2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ  

1 
 

 

 



Υ/Σ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ C17.1-1 (TP 8) 
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ 2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ 1 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 2 REF 543 ABB 

2 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 1 ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ   1000KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 Τ 154 TEC SYSTEM 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

 ΑΒΒ CLMD 338 15/19KVAR 

Γ.Π.Χ.Τ. (7 ΠΕΔΙΑ) 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Μ/Σ 1&2 2 ΑΒΒ Iu = 1600 A 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ Η/Ζ 1 ΑΒΒ 630A 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  1 SCHNEIDER POWER LOGIC DM 1000 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 2 ENTES MPR-53 

ΣΥΣΤΗΜΑ DC ΤΑΣΗΣ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ MEAN WELL PH500-4810 1 48V / 10A 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4 12V / 40AH (20HR) 

Η/Ζ: CATERPILLAR 450 S/N: CAT00000A8AZ01333, ΕΦΕΔΡΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  450KVA 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 1 24V / 6,5A MW S-150-24 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2 12V / 120AH 20HR 

UPS: SICON DIGUS EVO S/N:3803780403, 40KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 38 12V /55AH (10HR) 

ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 1  

SCADA STAR COUPLER 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

STAR COUPLER 1  
MULTI-MODE TO SINGLE-MODE FIBER 
OPTIC CONVERTER 

2 
 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

5 GENT 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  6  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 10 12V/3,3A 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ CO2 5  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ 38  
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ  5  MENVIER CSA MOD 3466 
STOP GAS 5  

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΥ   
ΦΩΤΑ EXIT 4  
ΦΩΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  
ΜΕ 2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ  

1 
 

 

 

 

 

 

 



Υ/Σ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ C17.1-3 (TP 9) 
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ 2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

1 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ 1 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 2 REF 543 ABB 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ  ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ   1000KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 Τ 154 TEC SYSTEM 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

3 ΑΒΒ CLMD 338 15/19KVAR 

Γ.Π.Χ.Τ. (3 ΠΕΔΙΑ) 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Μ/Σ  1 ΑΒΒ Iu = 1600 A 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ Η/Ζ 1 ΑΒΒ 630A 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 2 ENTES MPR-53 

ΣΥΣΤΗΜΑ DC ΤΑΣΗΣ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ MEAN WELL PH500-4810 1 48V / 10A 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4 12V / 40AH (20HR) 

Η/Ζ: CATERPILLAR 450 S/N: CAT00000A8AZ01334, ΕΦΕΔΡΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  450KVA 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 1 24V / 6,5A MW S-150-24 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2 12V / 135AH  

UPS: SICON DIGUS EVO S/N:3803780405, 40KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 38 12V /55AH (10HR) 

ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 1  

SCADA  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

MULTI-MODE TO SINGLE-MODE FIBER 
OPTIC CONVERTER 

2 
 

STAR COUPLER 1  

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

5 GENT 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  6  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 10 12V/3,3A 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ CO2 4  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ 29  
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ  5  MENVIER CSA MOD 3466 
STOP GAS 4  

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΥ   
ΦΩΤΑ EXIT 4  
ΦΩΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  
ΜΕ 2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ  

1 
 

 

 

 

 

 

 

 



Υ/Σ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ C17.1-2 (TP 11) 
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ 2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ 1 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 2 REF 543 ABB 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ  ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ   1000KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 Τ 154 TEC SYSTEM 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

3 ΑΒΒ CLMD 338 15/19KVAR 

Γ.Π.Χ.Τ. (3 ΠΕΔΙΑ) 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

DΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Μ/Σ  1 ΑΒΒ Iu = 1600 A 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ Η/Ζ 1 ΑΒΒ 630A 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 2 ENTES MPR-53 

ΣΥΣΤΗΜΑ DC ΤΑΣΗΣ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ MEAN WELL PH500-4810 1 48V / 10A 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4 12V / 40AH (20HR) 

Η/Ζ: CATERPILLAR 450 S/N: CAT00000A8AZ01335, ΕΦΕΔΡΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  450KVA 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 1 24V / 6,5A MW S-150-24 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2 12V / 135AH  

UPS: SICON DIGUS EVO S/N:3803780401, 40KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 38 12V /55AH (10HR) 

ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 1  

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

4 GENT 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  6  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 8 12V/3,3A 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ CO2 4  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ 29  
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ  5  MENVIER CSA MOD 3466 
STOP GAS 4  

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΥ   
ΦΩΤΑ EXIT 4  
ΦΩΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  
ΜΕ 2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ  

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Υ/Σ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ C17.1-4 (TP 10) 
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ 2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

3 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 2 REF 543 ABB 

2 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ  ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ   1000KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 TESAR TSX1 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

6  

Γ.Π.Χ.Τ. (7 ΠΕΔΙΑ) 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Μ/Σ  2 ΑΒΒ Iu = 1600 A 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ Η/Ζ 1 ΑΒΒ 630A 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 2 ENTES MPR-53 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 1 POWER LOGIG PM1000 SCHNEIDER 

ΣΥΣΤΗΜΑ DC ΤΑΣΗΣ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ MEAN WELL PH500-4810 1 48V / 10A 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4 12V / 40AH (20HR) 

Η/Ζ: CATERPILLAR 450 S/N: CAT00000C8AZ01337, ΕΦΕΔΡΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  450KVA 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 1 24V / 6,5A MW S-150-24 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4 12V / 135AH  

UPS: SICON DIGUS EVO S/N:3803780401, 40KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 38 12V /55AH (10HR) 

ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 1  
A/C DAIKIN ΟΡΟΦΗΣ  1  

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

5 GENT 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  20  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 10 12V/3,3A 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ CO2 5  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ 40  
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ  5  MENVIER CSA MOD 3466 
STOP GAS 5  

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΥ   
ΦΩΤΑ EXIT 3  
ΦΩΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  
ΜΕ 2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ  

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Υ/Σ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ C16.1-2 (Νο2) 
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ 2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

1 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 2 REF 543 ABB 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ  ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ   1600KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 ΝΤ 935 TEC SYSTEM 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

 ΑΒΒ CLMD 338 15/19KVAR 

Γ.Π.Χ.Τ. (7 ΠΕΔΙΑ) 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Μ/Σ  1 ΑΒΒ Iu = 2500 A 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ Η/Ζ 1 ΑΒΒ  
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 4 CLMD33, 25/31,6Kvar 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 12 CLMD13, 16Kvar 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 1 DIGITAL MULTIMETER EPM-05 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 1 MULTITEK 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ cosΦ 1 ABB RCV 

ΣΥΣΤΗΜΑ DC ΤΑΣΗΣ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  1  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4 12V / 40AH (20HR) 

Η/Ζ: HIMOINSA S/N: 0310002221, ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  240KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 1 24V  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2 12V / 135AH  

ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 1  

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

5 ADT 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  18  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 10 12V/3,3A 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ CO2 4  
ΦΙΑΛΕΣ Co2 13  
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ  5  MENVIER CSA MOD 3466 
STOP GAS 5  

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΥ   
ΦΩΤΑ EXIT 3  
ΦΩΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  
ΜΕ 2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ  
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Υ/Σ  C16.1-4,5 (Νο4-5) 
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ 2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.05.16 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 2 REF 543 ABB 

2 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ  ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ   2000KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 ΝΤ 935 TEC SYSTEM 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

 ΑΒΒ CLMD 338 15/19KVAR 

Γ.Π.Χ.Τ. (7 ΠΕΔΙΑ) 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Μ/Σ  2 ΑΒΒ Iu = 3200 A 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ Η/Ζ 1 ΑΒΒ  
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 4  
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 12  
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 1 LOVATO 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 2 MULTITEK 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ cosΦ 2 ABB RCV 

ΣΥΣΤΗΜΑ DC ΤΑΣΗΣ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ  1  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4 12V / 40AH (20HR) 

Η/Ζ: MARELLI, ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  630KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 1  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2 12V / 135AH  

ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 1  

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

7 ADT 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  19  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 14 12V/3,3A 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ CO2 4  
ΦΙΑΛΕΣ Co2 13  
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ  5 ADT 
STOP GAS 5  

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΥ   
ΦΩΤΑ EXIT 3  
ΦΩΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  
ΜΕ 2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ  

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Υ/Σ C17.1-9 (TP 1) 
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ 2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 2 REF 543 ABB 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ  ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ   630KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 ΤESAR TSX1 

Γ.Π.Χ.Τ. (3 ΠΕΔΙΑ) 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Μ/Σ  1 ΑΒΒ Iu = 1600 A 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ   
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ CosΦ 1  

ΣΥΣΤΗΜΑ DC ΤΑΣΗΣ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ MEAN WELL PH500-4810 1 48V / 10A 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4 12V / 40AH (20HR) 

ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 1  
ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ESQUEMA 
ELECTRICO 

1 DHUM-16PLUS 360W 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

4  

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  16  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 8 12V/3,3A 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ CO2 4  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ 9  
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ  1  MENVIER CSA MOD 3466 
STOP GAS 1  

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΥ   
ΦΩΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  
ΜΕ 2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ  

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Υ/Σ C17.1-8 (TP 2) 
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ 2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 2 REF 543 ABB 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ  ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ   1000KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 ΤESAR TSX1 

Γ.Π.Χ.Τ. (4 ΠΕΔΙΑ) 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Μ/Σ  1 1600A 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ   
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ CosΦ 1 MERLIN GERIN varlogic R6 

ΣΥΣΤΗΜΑ DC ΤΑΣΗΣ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ MEAN WELL PH500-4810 1 48V / 10A 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4 12V / 40AH (20HR) 

ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 1  
ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ REMKO 1 ETF 0,62kW 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

1  

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  16  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2 12V/7,3A 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ PA  2 6kg 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ CO2  1 5kg 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ 9  
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ  1  
STOP GAS 1  

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΥ   
ΦΩΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  
ΜΕ 2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ  

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Υ/Σ C17.1-7 (TP 3) 
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ 2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 2 REF 543 ABB 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ  ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ   630KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 T119 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

  

Γ.Π.Χ.Τ. (4 ΠΕΔΙΑ) 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Μ/Σ  1 1250A 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ   
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ CosΦ 1 MERLIN GERIN varlogic R6 

ΣΥΣΤΗΜΑ DC ΤΑΣΗΣ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ MEAN WELL PH500-4810 1 48V / 10A 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4 12V / 40AH (20HR) 

ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 1  
ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ REMKO 1 ETF 0,62kW 

SCADA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

STAR COUPLER  1 RER111C-AC 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

1  

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  16  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2 12V/7,3A 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ PA  2 6kg 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ CO2  1 5kg 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ 9  
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ  1  
STOP GAS 1  

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΥ   
ΦΩΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  
ΜΕ 2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ  

2 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Υ/Σ C17.1-10 (TP 7) 
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ 2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 2 REF 543 ABB 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ  ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ   1000KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 T119 

Γ.Π.Χ.Τ. (3 ΠΕΔΙΑ) 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Μ/Σ  1 1600A 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ 58 10/10Kvar & 15/15Kvar 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ CosΦ 1 MERLIN GERIN varlogic R6 

ΣΥΣΤΗΜΑ DC ΤΑΣΗΣ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ MEAN WELL PH500-4810 1 48V / 10A 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4 12V / 40AH (20HR) 

UPS: SICON UPS ΣΕΙΡΑΣ DELPHYS ELITE  ΙΣΧΥΟΣ 15 KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 31 12V /150AH 

ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 1  
A/C  1 LG S12AHP | 12BTU 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

1  

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  16  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ   
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ PA  3 6kg 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ CO2  3 5kg 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ 6  
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ  3  
STOP GAS 3  

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΥ   
ΦΩΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  
ΜΕ 2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ  

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Υ/Σ ΤΕΙΧΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ C17.1-6 (TP 12) 
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ 2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 2 REF 543 ABB 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ  ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ   1250KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 ΤESAR TSX1 

Γ.Π.Χ.Τ. (4 ΠΕΔΙΑ) 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Μ/Σ  1 2000A 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ   
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ CosΦ 1 MERLIN GERIN varlogic R6 

ΣΥΣΤΗΜΑ DC ΤΑΣΗΣ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ MEAN WELL PH500-4810 1 48V / 10A 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4 12V / 40AH (20HR) 

ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 1  
ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ESQUEMA 
ELECTRICO 

1 DHUM-16PLUS 360W 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

1  

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  8  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2 12V/3,3A 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ CO2 4  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ 8  
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ  1  
STOP GAS 1  

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΥ   
ΦΩΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ  
ΜΕ 2 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ  

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Υ/Σ C17.1-13 (ΚΙΟΣΚΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ) 
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ 2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

1 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 2 REF 543 ABB 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ  ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ   1000KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 Τ119 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

  

Γ.Π.Χ.Τ. (3 ΠΕΔΙΑ) 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Μ/Σ  1 1600A 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ 45 10/10Kvar & 15/15Kvar 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ CosΦ 1 MERLIN GERIN varlogic R6 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  1 LOVATO  
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  1 ELIWELL IC902  
CTs  3 MBS ASK 61.4 

ΣΥΣΤΗΜΑ DC ΤΑΣΗΣ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ MEAN WELL PH500-4810 1 48V / 10A 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4 12V / 40AH (20HR) 

ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ 1  

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

1 MINERVA SYSTEM 1700 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  4  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2 12V/7,3A 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ 3  
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ  1  
STOP GAS 1  

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΥ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Υ/Σ C17.1-5 (ΑΟΒ) 
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ 2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

4 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 2 REF 543 ABB 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ  ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ   1000KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 Τ119 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

  

Γ.Π.Χ.Τ. (3 ΠΕΔΙΑ) 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Μ/Σ  1 1600A 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ   
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ CosΦ 1 MERLIN GERIN varlogic R6 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ  1 LOVATO  
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  1 ELIWELL IC902  
CTs  3 MBS ASK 61.4 

ΣΥΣΤΗΜΑ DC ΤΑΣΗΣ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ MEAN WELL PH500-4810 1 48V / 10A 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4 12V / 40AH (20HR) 

SCADA  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

MULTI-MODE TO SINGLE-MODE FIBER 
OPTIC CONVERTER 

2 
 

STAR COUPLER 1  

ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

A/C LG  1 S12AHP | 12BTU 
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ  1  

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

1 MINERVA SYSTEM 1700 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  16  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2 12V/7,3A 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ 6  
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ  3  
STOP GAS 3  

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΥ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Υ/Σ C17.2-1 (ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ) 
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ 2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 2 REF 543 ABB 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ  ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ   1600KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 Τ 154 TEC SYSTEM 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

  

Γ.Π.Χ.Τ. (3 ΠΕΔΙΑ) 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Μ/Σ  1 ΑΒΒ Iu = 3200 A 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ Η/Ζ 1 ΑΒΒ 800A 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ   
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 1 NETWORK ANALYSER MPR53 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 1 T119 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 1 ENTES MPR-53 

ΣΥΣΤΗΜΑ DC ΤΑΣΗΣ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ MEAN WELL PH500-4810 1 48V / 10A 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4 12V / 40AH (20HR) 

Η/Ζ: CATERPILLAR 500F S/N: CAT00000H8AZ01349, ΕΦΕΔΡΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  500KVA 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 1  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2 12V / 135AH  

UPS: SICON DELPHYS ELITE S/N:3610060401, 120KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 31 12V /150AH 

ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

A/C  1  

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

5 GENT 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  10  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 10 12V/3,3A 
ΦΙΑΛΕΣ CO2 14  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ 29  
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ  5  MENVIER CSA MOD 3466 
STOP GAS 5  

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΥ   
ΦΩΤΑ EXIT 5  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Υ/Σ C17.2-2 (ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ) 
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ 2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 2 REF 543 ABB 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ  ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ   1600KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 Τ 154 TEC SYSTEM 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

  

Γ.Π.Χ.Τ. (3 ΠΕΔΙΑ) 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Μ/Σ  1 ΑΒΒ Iu = 3200 A 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ Η/Ζ 1 ΑΒΒ 800A 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 1 NETWORK ANALYSER MPR53 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 1 TESAR TSX1 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 1 ENTES MPR-53 

ΣΥΣΤΗΜΑ DC ΤΑΣΗΣ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ MEAN WELL PH500-4810 1 48V / 10A 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4 12V / 40AH (20HR) 

Η/Ζ: CATERPILLAR 500F S/N: CAT00000H8AZ01347, ΕΦΕΔΡΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  500KVA 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 1  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2 12V / 135AH  

UPS: SICON DELPHYS ELITE S/N:3610060402, 100KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 31 12V /150AH  

ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

A/C  1  

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

5 GENT 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  10  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 10 12V/3,3A 
ΦΙΑΛΕΣ CO2 14  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ 29  
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ  5  MENVIER CSA MOD 3466 
STOP GAS 5  

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΥ   
ΦΩΤΑ EXIT 5  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Υ/Σ C18-1 & C19-1(ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ) 
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ 2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

2 
Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΧΟΥ 
ΕΛΑΙΟΥ 

3 ΑΒΒ SACE 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 2 RELAY PB 3/S 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 2 REF543 

8 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ  ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ   1250 KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 8 Τ 154 TEC SYSTEM 

Γ.Π.Χ.Τ. (19 ΠΕΔΙΑ) 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ  Μ/Σ  

8 UNELEC SP2000 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΤΑΣΗΣ  

8 UNELEC S4000 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ Η/Ζ 2 ΑΒΒ SACE E2 1200A 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ   
AUTOMATIC TRANSFER SWITCH 1 ABB ATS 010 

ΣΥΣΤΗΜΑ DC ΤΑΣΗΣ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ MEAN WELL PH500-4810 1 48V / 10A 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4 12V / 40AH (20HR) 

SCADA  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

MULTI-MODE TO SINGLE-MODE FIBER 
OPTIC CONVERTER 

3 
 

STAR COUPLER 1  

Η/Ζ: GEMCO S/N: 3909-03, ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  910KVA 
Η/Ζ: LEROY SOMER LSA50M4 S/N: 15117-5, ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  1000KVA 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4 12V / 135AH 

UPS: LIEBERT HIROSS  P/N:5410314A  120KVA (ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ) 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 35 12V /200AH  

UPS: LIEBERT HIROSS  P/N:5410310W  60KVA (ΜΠΑΣΚΕΤ) 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 34 12V /80AH  

UPS: LIEBERT HIROSS  P/N:5410312Y  80KVA (ΜΠΑΣΚΕΤ) 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 65 12V /150AH  

ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

A/C  12000 Btu 1  

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

1 GENT 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  22  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2 12V/7,3A 
ΦΙΑΛΕΣ CO2 33  
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ  9  MENVIER CSA MOD 3466 
STOP GAS 1  

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΥ   
ΦΩΤΑ EXIT 4  

 



 

 

Υ/Σ ΚΙΟΣΚΙ ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ   
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ  3 ΑΒΒ SHS2 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 

2 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤEΣ  ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ   1000KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 Τ 154 TEC SYSTEM 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΜΟΝΙΜΗΣ 
ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 

 ΑΒΒ CLMD 338 15/19KVAR 

Γ.Π.Χ.Τ. (3 ΠΕΔΙΑ) 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Μ/Σ  2 ΑΒΒ Iu = 1600 A 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 2 20/25Kvar 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 1 T119 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 1 TESAR TSX1 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 1 ENTES MPR-53 

ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

A/C  1  

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  10  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ 6  
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ  1  MENVIER CSA MOD 3466 
STOP GAS 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Υ/Σ C19-2 (ΝΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ) 
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ 2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

1 
Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 3 REJ 525 

 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤHΣ  ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ   1250kVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 Τ 154 TEC SYSTEM 

Γ.Π.Χ.Τ. (6 ΠΕΔΙΑ) 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  Μ/Σ  1 ΑΒΒ SACE S8 2000Α 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ Η/Ζ 1 ΑΒΒ SACE S5 400A 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 20 11 KVAR 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ COSφ 1 ABB RVC 

ΣΥΣΤΗΜΑ DC ΤΑΣΗΣ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ MEAN WELL PH500-4810 1 48V / 10A 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4 12V / 40AH (20HR) 

SCADA  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

MULTI-MODE TO SINGLE-MODE FIBER 
OPTIC CONVERTER 

4 
 

STAR COUPLER 1 RER 111C 

Η/Ζ: GEMCO S/N: 3908-08,  ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  200KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 1  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2 12V / 135AH 

UPS: HIPULSE P/N 5410314 120KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 32 12V /100AH  

ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

A/C  48000 Btu 2 ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

1 MENVIER SYSTEM 2000 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  8  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2 12V/7,3A 
ΦΙΑΛΕΣ CO2   
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ  6  MENVIER CSA MOD 3466 
STOP GAS 6  

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΥ   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Υ/Σ C19-3 (ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ) 
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ 4 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

2 
Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 4 REF 543 

 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤHΣ  ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ   1250kVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 Τ 154 TEC SYSTEM 

Γ.Π.Χ.Τ. (6 ΠΕΔΙΑ) 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  Μ/Σ  1 ΑΒΒ SACE S8 2000Α 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ Η/Ζ 1 ΑΒΒ SACE 1250A 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 22 11 KVAR 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ COSφ 1 ABB RVC 

ΣΥΣΤΗΜΑ DC ΤΑΣΗΣ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ MEAN WELL PH500-4810 1 48V / 10A 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4 12V / 40AH (20HR) 

SCADA  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

MULTI-MODE TO SINGLE-MODE FIBER 
OPTIC CONVERTER 

4 
 

STAR COUPLER 1 RER 111C 

Η/Ζ: GEMCO S/N: 3910-08,  ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  800KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 1  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2 12V / 135AH 

UPS: HIPULSE P/N 5410314 120KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 32 12V /150AH  

ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

A/C  48000 Btu 2 ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

1 MENVIER SYSTEM 2000 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  2  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2 12V/7,3A 
ΦΙΑΛΕΣ CO2 7  
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ  5  MENVIER CSA MOD 3466 
STOP GAS 5  

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΥ   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Υ/Σ C6-1 (TENNIΣ ΥΠΟΓΕΙΟ) 
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ 2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

2 
Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑ 1 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 2 ABB REF 543 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 3 ABB SPAJ 140C 

 2 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤHΣ  ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ   1250kVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2 ΤESAR TSX 1 

Γ.Π.Χ.Τ. (11 ΠΕΔΙΑ) 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  Μ/Σ  2 ΑΒΒ SACE S8 2000Α 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ Η/Ζ 1 ΑΒΒ SACE 800A 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 36 11 KVAR 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 2 20 KVAR 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  3 LOBATO DMK2 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ COSφ 2 ABB RVC 

ΣΥΣΤΗΜΑ DC ΤΑΣΗΣ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ MEAN WELL PH500-4810 1 48V / 10A 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4 12V / 40AH (20HR) 

Η/Ζ: WILSON S/N: FGWRPES1KLPS00915,  ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  500KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 1  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2 12V / 135AH 

UPS: HIPULSE 80KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 24 12V /120AH  

ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ  1  

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

5 MENVIER UNIVEL 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  20  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2 12V/7,3A 
ΦΙΑΛΕΣ CO2 27  
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ  5  
STOP GAS 5  

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΥ   

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Υ/Σ C6-2 (TENNIΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ) 
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ 1 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

3 
Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 2 ABB REF 543 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 2 ABB SPAJ 140C 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤHΣ  ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ   1250KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 ΤESAR TSX 1 

Γ.Π.Χ.Τ. (11 ΠΕΔΙΑ) 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  Μ/Σ  1 ΑΒΒ SACE S8 2000Α 
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ Η/Ζ 1 ΑΒΒ SACE 800A 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 36 11 KVAR 
RHOMBERG ELECTRONICS 1 SP-430 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  1  
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ COSφ 1 ABB RVC 

ΣΥΣΤΗΜΑ DC ΤΑΣΗΣ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ MEAN WELL PH500-4810 1 48V / 10A 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4 12V / 40AH (20HR) 

Η/Ζ: WILSON S/N: FGWNAV01EF0A04227,  ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  220KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 1  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2 12V / 135AH 

UPS: LIEBERT GXT 6KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 20 12V /7AH  

ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ  0,65Kw 1 HCFB/4-500/H- 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - 
ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 

5  

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  8  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 10  
ΦΙΑΛΕΣ CO2 7  
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ  4  
STOP GAS 4  

ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΟΥ   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Υ/Σ C17.1-11 ΚΙΟΣΚΙ ΞΕΝΩΝΕΣ  
ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ 

Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΦΙΞΕΩΣ 2 Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

1 
Circuit breaker ABB HD4 / unair 24.06.16 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ 2 REF 543 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤHΣ  ΞΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ   1000KVA 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΟΡΓΑΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1 T119 

Γ.Π.Χ.Τ. (3 ΠΕΔΙΑ) 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΓΕΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ  Μ/Σ  1 630A 
ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 45 19KVAR 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  1 LOVATO DMK2 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ  1 ELIWELL IC 902 
ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ COSφ  MERLIN GERIN 

ΣΥΣΤΗΜΑ DC ΤΑΣΗΣ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ MEAN WELL PH500-4810 1 48V 10A 
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 4 12V 40AH 

ΨΥΞΗ – ΑΕΡΙΣΜΟΣ  
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ  0,65Kw 1  

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ – ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ 
Υλικά Τεμάχια Χαρακτηριστικά 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ 1 MINERVA SYSTEM 1700 
ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ  6  
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2 12V/7,3A 
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ  1  
STOP GAS 2  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΖΟΛ 6  

 



Πίνακας 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Υ/Σ (ΕΚΤΟΣ Κ1,Κ2,Κ3)  O.A.K.A. 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ Υ/Σ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

C6-2 
 TENNIS 2 

ΤΕΝΝΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΧΩΡΟΣ ΑΟΒ  1250kVA 

 

C6-1 
ΤΕΝΝΙΣ ΥΠΟΓΕΙΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ 
TΕΝΝIΣ ΚΤΙΡΙΟ DOPPING  1250kVA 

 

C16.1-2 
Νο2 ΚΑΙΣΙΜΑΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟ Υ/Σ No2   1600kVA 

 

C 16.1-4,5 
No4-5 ΣΤΑΔΙΟ Υ/Σ Νο 4-5  2x2000kVA 

 

C17.1-1 
TP8 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 2x1000kVA 

 

C17.1-2 
TP11 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 1000kVA 

 

C17.1-3 
TP9 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ  1000kVA 

 

C17.1-4 
TP10 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙ0Υ-
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

  2x1000kVA 

 

C17.1-5 
AOB 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ 
ΑΟΒ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  

1000kVA 

 

C 17.1-6 
ΤΡ12 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ 
ΤΟΙΧΟΣ ΕΘΝΩΝ  1250kVA 

 



C17.1-7 
TP3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ  630kVA 

 

C17.1-8 
TP2 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ 
 1000kVA 

 

C17.1-9 
TP1 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ 
 630kVA 

 

C17.1-10 
TP7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 1000kVA 

 

C17.1-11 
ΞΕΝΩΝΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ 
ΞΕΝΩΝΕΣ   1000kVA 

 

C17.1-13 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ 
(ΚΙΟΣΚΙ) 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ  1000kVA 
 

C17.2-1 
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ 
(ΚΥΜΗΣ) 

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ  1600kVA 
 

C17.2-2 
ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ 
(ΠΡΟΣ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ) 

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ   1600kVA 

 

C18-1  
ΚΛΕΙΣΤΟ 
KΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ - ΜΠΑΣΚΕΤ  4x1250kVA 

 

C19-1 
ΚΛΕΙΣΤΟ 
KΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ  4x1250kVA 
+ΚΙΟΣΚΙ 
ΨΥΧΡΟΣΤΑΣΙΟ 
2x1000kVA 

C19-2 ΝΕΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ  1250kVA 

 

C19-3 ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ  1250kVA 

 

 

 

  



Πίνακας 2: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (Η/Ζ) Ο.Α.Κ.Α. 

Α/Α 
Αριθμός 

Η/Ζ 
Χώρος 

Ονομαστική Ισχύς 
(KVA) 

Κινητήρας Γεννήτρια 

1 4 Στέγαστρο Σταδίου 450 CATERPILLAR CATERPILLAR 

2 1 Υ/Σ C16.1-2 240 IVECO MARELLI 

3 1 Y/Σ C16.1-4,5 630 DAEWOO MARELLI 

4 1 Κλειστό κολυμβητήριο 910 MTU MARELLI 

5 1 
Κλειστό κολυμβητήριο 

(για Μπάσκετ) 
1000 CUMMINS LEROY 

6 2 Ποδηλατοδρόμιο 500 CATERPILLAR CATERPILLAR 

7 1 Κτίριο Ντόπινγκ 250 PERKINS LEROY 

8 1 Τένις 500 PERKINS LEROY 

9 1 Τένις (εξωτερικός) 220 PERKINS LEROY 

10 1 Ανοιχτό κολυμβητήριο 800 PERKINS MARELLI 

11 1 Νέα δεξαμενή 210 IVECO MARELLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Πίνακας 3: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ UPS O.A.K.A. 

Α/Α ΧΩΡΟΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

1 
Ο.Α.Κ.Α. –ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

1 
LIEBERT UPS ΣΕΙΡΑΣ 

HIPULSE ΙΣΧΥΟΣ 120 KVA 

2 
Ο.Α.Κ.Α. – ΑΝΟΙΧΤΟ 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 
1 

LIEBERT UPS ΣΕΙΡΑΣ 
HIPULSE ΙΣΧΥΟΣ 120 KVA 

3 
Ο.Α.Κ.Α. – ΝΕΑ 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

1 
LIEBERT UPS ΣΕΙΡΑΣ 7200 

ΙΣΧΥΟΣ 60 KVA 

4 Ο.Α.Κ.Α. – ΜΠΑΣΚΕΤ 1 
LIEBERT UPS ΣΕΙΡΑΣ 

HIPULSE ΙΣΧΥΟΣ 60 KVA 

5 Ο.Α.Κ.Α. – ΜΠΑΣΚΕΤ 1 
LIEBERT UPS ΣΕΙΡΑΣ 

HIPULSE ΙΣΧΥΟΣ 80 KVA 

6 
Ο.Α.Κ.Α. – ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 

(ΥΣ C6-2) 
1 

LIEBERT UPS ΣΕΙΡΑΣ GXT 
6000T ΙΣΧΥΟΣ 6 KVA 

7 
Ο.Α.Κ.Α. – ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 

(ΥΠΟΓΕΙΟ) 
1 

LIEBERT UPS ΣΕΙΡΑΣ 
HIPULSE ΙΣΧΥΟΣ 80 KVA 

8 
Ο.Α.Κ.Α. – ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 

(ΥΠΟΓΕΙΟ) 
1 

LIEBERT UPS ΣΕΙΡΑΣ GXT 
6000T ΙΣΧΥΟΣ 6 KVA 

9 Ο.Α.Κ.Α. – ΤΡ7 1 
SICON UPS ΣΕΙΡΑΣ 

DELPHYS ELITE  ΙΣΧΥΟΣ  
15 KVA 

10 
Ο.Α.Κ.Α. – 

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ 
1 

SICON UPS ΣΕΙΡΑΣ 
DELPHYS ELITE  ΙΣΧΥΟΣ 

100 KVA 

11 
Ο.Α.Κ.Α. – 

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ 
1 

SICON UPS ΣΕΙΡΑΣ DIGYS 
PLUS ΙΣΧΥΟΣ 120 KVA 

12 Ο.Α.Κ.Α. – Υ/Σ 8 1 
SICON UPS ΣΕΙΡΑΣ DIGYS 

PLUS ΙΣΧΥΟΣ 40 KVA 

13 Ο.Α.Κ.Α. – Υ/Σ 10 1 
SICON UPS ΣΕΙΡΑΣ DIGYS 

PLUS ΙΣΧΥΟΣ 40 KVA 

14 Ο.Α.Κ.Α. – Υ/Σ 9 1 
SICON UPS ΣΕΙΡΑΣ DIGYS 

PLUS ΙΣΧΥΟΣ 40 KVA 

15 Ο.Α.Κ.Α. – Υ/Σ 11 1 
SICON UPS ΣΕΙΡΑΣ DIGYS 

PLUS ΙΣΧΥΟΣ 40 KVA 

16 
Ο.Α.Κ.Α. – ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΤΙ-

ΝΤΟΠΙΝΓΚ 
1 ABB UPS PX3-2 300KVA 

 

 

 


